. LABORATORI ROISER, S.L. o

Av. de la Noguera, 8 25200 CERVERA

Reconegut per la Generalitat de Catalunya al Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya Nam.

G

ENAC

. L L ISAYO
TIno. 973 53 44 24 laboratoriroiser@laboratoriroiser.es www.laboratoriroiser.es 15017095

N°1348 / LE2363

Los ensayos y actividades marcados

610 con un (*) no estan amparados
por la acreditacion de ENAC
INFORME D'ASSAIG NUmero d'informe: R/2024 04771
Identificacié del Client
Nom AJUNTAMENT DE PUIGVERD DE LLEIDA DilreCCié )
Telefon Placa Major, 7
973167011 25153 Puigverd de Lleida (LLEIDA)
Identificacio de la Mostra
Tipus de mostra Aigua de consum huma Data Presa Mostra 03/06/2024
Recollida Per Tecnic intermediari Data Recepcio 03/06/2024
Procediment Mostreig Técnic intermediari Data Inici Analisi 03/06/2024
Motiu de control Comprovacio per al client Data Final Analisi 18/06/2024
Envas Veure Observacions Data Emissio Informe  19/06/2024
Conservaci6 Laboratori Refrigerada
Referéncia Laboratori R/ 7671
Referéncia Mostra SGPULLE6017C032024060
Referencia Mostra 190187 -ETAP SORTIDA DIPOSIT - PUIGVERD LLEIDA
Referencia Mostra PARTIDA LA PENA
Descripcié Laboratori Liquid transparent
FISICOQUIMIC
Determinaci6 Resultat Valor Parametric P.N.T. Metodologia Incertesa

* Olor 0 index dilucié = <= Diluci6 3 a 25°C PNT001Q Panell d'olor intern
* Gust 0 index diluci6 <= Dilucié 3 a 25°C PNT 002 Q Paneilrlfeemsabor
* Color 5mag/l Pt/Co <=15mg/I PYCo PNT003Q index Pt/Co
pH 8,2 unitats pH = 6,5-9,5 unitats pH PNT006 Q  Potenciometria
Conductivitat 290 pS/cm <= 2500 ECS/ cma20 pyroos Q  Electrometria
<=4,0U.N.FEnla
xarxa de distribucio
i/o diposit de
Terbolesa 0,44 U.N.F. distribucio PNT 004 Q  Nefelometria
<= 0,80 U.N.F Sortida
ETAP i/o diposit de
capcalera
* Amoni <0,210 mg/l <= 0,50 mgl/l PNT 020 Q Espec&r\t/a_fstlgmema
MICROBIOLOGIC
Determinacié Resultat Valor Parametric P.N.T. Metodologia Incertesa
: N <=1,0E+2 ufc/mlien
* E,?;grgp;g 98 Bacteries aerobies O ufc/ml Sortida tractament UQZEZ'ZE_lNggo
<=1,0E+3 ufc/ml '
. Recompte de Clostridium UNE-EN ISO
perfringens 0 ufc/100m| 0 ufc/100 ml 14189:2017
. . _ . UNE-EN ISO
Recompte d'Escherichia coli 0 ufc/100m| 0 ufc/100 mi 9308/1:2014
* Recompte de Coliforms totals 0 ufc/100m| 0 ufc/100 ml gg‘gg}i%ﬁf
* Recompte d'Enterococs intestinals 0 ufc/100m| 0 ufc/100 ml l;'SNgEE;_E':\‘Z(')%?
* Recompte de Colifags Somatics <1 UFP/100m| 0 UFP/100 ml UNE-EN 1SO

10705-2:2002
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Reconegut per la Generalitat de Catalunya al Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya Nam.

INFORME D'ASSAIG
Identificacio del Client

Los ensayos y actividades marcados
con un (*) no estan amparados
por la acreditacion de ENAC

Numero d'informe: R/2024 04771

Nom AJUNTAMENT DE PUIGVERD DE LLEIDA

Telefon 973167011

Direcci6
Placa Major, 7
25153 Puigverd de Lleida (LLEIDA)

Identificacié de la Mostra

Tipus de mostra Aigua de consum huma Data Presa Mostra 03/06/2024
Recollida Per Tecnic intermediari Data Recepci6 03/06/2024
Procediment Mostreig Técnic intermediari Data Inici Analisi 03/06/2024
Motiu de control Comprovacio per al client Data Final Analisi 18/06/2024
Envas Veure Observacions Data Emissio Informe  19/06/2024
Conservaci6 Laboratori Refrigerada
Referencia Laboratori R/ 7671
Referéncia Mostra SGPULLE6017C032024060
Referencia Mostra 190187 -ETAP SORTIDA DIPOSIT - PUIGVERD LLEIDA
Referéncia Mostra PARTIDA LA PENA
Descripci6 Laboratori Liquid transparent
FISICOQUIMIC
Determinaci6 Resultat Valor Parametric P.N.T. Metodologia Incertesa
* Clorur de Vinil <0,15 ug/l <=0,50 pg/l GC-MS
* Fluorurs <0,40 mg/l <=1,5 mg/l PNT 017 Q Cromatografia idnica
* Clorurs 19 mg/l <=250 mg/l Cromatografia lonica
* [ndex de langelier in doé>1<8|;nng;tea|‘:r +/- 0,50 PNT 094 Q Calcul
* Acrilamida <0,03 pg/l <=0,10 pg/l LC-MS
* Bromats <2,5 pg/l <= 10 pg/l PNT 017 Q Cromatografia idnica
* Cianurs <10 pg/l <=50 pg/l Espectrofotometria
Antimoni <0,50 pg/l <=10 pgl/l PNT 087 Q ICP-MS
Alumini <25 pg/l <= 200 pg/l PNT 087 Q ICP-MS
Arsenic 2,6 pg/l <=10 g/l PNT 087 Q ICP-MS
Bor <0,10 mg/l <=1,5mgl/l PNT 087 Q ICP-MS
Coure <0,010 mg/l <=2,0 mg/l PNT 087 Q ICP-MS
Mercuri <0,25 pg/l <=1,0 ug/l PNT 087 Q ICP-MS
Niquel <2,5 pg/l <= 20 pgfl PNT 087 Q ICP-MS
Plom <0,50 pg/l <= 10 pgfl PNT 087 Q ICP-MS
Seleni <2,5 pg/l <=20 pgl/l PNT 087 Q ICP-MS
Ferro <25 pg/l <= 200 pg/l PNT 087 Q ICP-MS
Crom <0,50 pg/l <= 50 pg/l PNT 087 Q ICP-MS
Cadmi <0,20 pg/I <=5,0 pgfl PNT 087 Q ICP-MS
* Urani <2,5 pg/l <=30 pg/l PNT 087 Q ICP-MS
Manganes 6,1 pg/l <= 50 pg/l PNT 087 Q ICP-MS
Sodi 14 mgll <= 200 mg/l PNT 087 Q ICP-MS
* Sulfats 45 mg/l <=250 mg/| PNT087 Q ICP-MSi calcul
Nitrats <2,0 mg/l <= 50 mg/l PNT 027 Q ESPECLtJF\(/J_fStI%metria
* Nitrits <0,15mg/l <=0,50 mg/l PNT 017 Q| Cromatografia ionica
* Hidrocarburs Policiclics Aromatics <0,010 pg/l <=0,10 pg/l GC-MS
* Benzo (b) fluoranté <0,010 pg/l NA PNT 024 Q GC-MS/MS
* Benzo (k) fluorante <0,010 pg/l NA PNT 024 Q GC-MS/MS
* Benzo (ghi) perilé <0,010 pg/l NA PNT 024 Q GC-MS/MS
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INFORME D'ASSAIG
Identificacio del Client
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Los ensayos y actividades marcados
con un (*) no estan amparados
por la acreditacion de ENAC

Numero d'informe: R/2024 04771

Nom AJUNTAMENT DE PUIGVERD DE LLEIDA

Telefon 973167011

Direcci6

Placa Major, 7
25153 Puigverd de Lleida (LLEIDA)

Identificacié de la Mostra

Tipus de mostra Aigua de consum huma Data Presa Mostra 03/06/2024
Recollida Per Tecnic intermediari Data Recepci6 03/06/2024
Procediment Mostreig Técnic intermediari Data Inici Analisi 03/06/2024
Motiu de control Comprovacio per al client Data Final Analisi 18/06/2024
Envas Veure Observacions Data Emissio Informe  19/06/2024
Conservaci6 Laboratori Refrigerada
Referéncia Laboratori R/ 7671
Referéncia Mostra SGPULLE6017C032024060
Referencia Mostra 190187 -ETAP SORTIDA DIPOSIT - PUIGVERD LLEIDA
Referencia Mostra PARTIDA LA PENA
Descripci6 Laboratori Liquid transparent
FISICOQUIMIC
Determinaci6 Resultat Valor Parametric P.N.T. Metodologia Incertesa
*Indé(1,2,3-cd)piré <0,010 pg/l NA PNT 024 Q GC-MS/MS
* Benzo (a) piré <0,0030 ug/l <=0,010 pg/L PNT 024 Q GC-MS/MS
* Benzé <0,20 pg/l <=1,0 pofl PNT 093 Q GC-MS
* Total de plaguicides <0,010 pg/l <=0,50 pg/l PNT 024 Q GC-MS/MS
1,2-Dicloroeta <0,50 pg/l <=3,0 pg/l PNT 093 Q GC-MS
Suma de trihalometans 75 g/l <= 100 pg/L PNT 093 Q GC-MS
Tricloroetile + Tetracloroete <1,0 pg/l <=10 pgl/l PNT 093 Q GC-MS
Bromodiclorometa 12 pg/l NA PNT 093 Q GC-MS
Bromoform <5,0 ug/l NA PNT 093 Q GC-MS
Cloroform 63 ug/l NA PNT 093 Q GC-MS
Dibromoclorometa <5,0 pg/l NA PNT 093 Q GC-MS
* Clor residual lliure in situ 0,4 mgl/l <=1,0 mg/l Colorimetria
* Clor residual combinat in situ <0,10 mg/I <=2,0 mg/l Calcul
* Oxidabilitat al permanganat <0,50 mg O%I <=5,0 mg O%I PNT 009 Q Volumetria
* Microcistina LR <0,25 pg/l <=1 pg/l HPLC-MS
* Bisfenol a <0,05 pg/l <=2,5 pgfl GC-MS
* Clorits <0,20 mg/l <= 0,70 mg/l Cromatografia idnica
* Clorats <0,20 mg/l <=0,70 mg/l Cromatografia i6nica
* Epiclorhidrina <0,03 pg/I <=0,10 pg/l GC-MS
Suma de substancies
* perfluoroalquiliques i <0,075 pg/l <=0,10 pg/l LC-MS/MS
polifluoroalquiliques (PFAS)
+ Acid perfluorooctanoic (PFOA) <0,002 pg/l <=0,07 pg/L HPLC-MS
. '(APC'I:%%(;rﬂuorooctanosulfonlc <0,002 g/l <=0,07 uglL HPLOAMS
* Acid perfluorononanoic (PFNA) <0,002 pg/l <=0,07 pg/L HPLC-MS
. ,(APCILde))(gr)fIuorohexansulfomc <0,002 g/ <=0,07 pglL HPLC-MS
* Suma d'acids haloacetics <15 pg/l <=60 pg/l LC-MS/MS
* Acid monocloroacétic <3,0 pg/l NA LC-MS/MS
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Reconegut per la Generalitat de Catalunya al Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya Nam.
Los ensayos y actividades marcados

610 con un (*) no estan amparados
por la acreditacion de ENAC
INFORME D'ASSAIG NUmero d'informe: R/2024 04771

Identificacié del Client

Nom AJUNTAMENT DE PUIGVERD DE LLEIDA DilreCCié )

Telefon Placa Major, 7

973167011 25153 Puigverd de Lleida (LLEIDA)

Identificacio de la Mostra

Tipus de mostra Aigua de consum huma Data Presa Mostra 03/06/2024
Recollida Per Tecnic intermediari Data Recepcio 03/06/2024
Procediment Mostreig Técnic intermediari Data Inici Analisi 03/06/2024
Motiu de control Comprovacio per al client Data Final Analisi 18/06/2024
Envas Veure Observacions Data Emissio Informe  19/06/2024
Conservaci6 Laboratori Refrigerada

Referéncia Laboratori R/ 7671

Referéncia Mostra SGPULLE6017C032024060

Referéncia Mostra 190187 -ETAP SORTIDA DIPOSIT - PUIGVERD LLEIDA

Referencia Mostra PARTIDA LA PENA

Descripci6 Laboratori Liquid transparent

FISICOQUIMIC

Determinaci6 Resultat Valor Parametric P.N.T. Metodologia Incertesa
« Acid dicloroacétic <3,0 pg/l NA LC-MS/IMS
« Acid tricloroacétic <3,0 pg/l NA LC-MS/MS
* Acid monobromoacetic <3,0 pg/l NA LC-MS/MS
* Acid dibromoacetic <3,0 pg/l NA LC-MS/MS

Acid perfluorohexansulfonic
* < = -

(PFHXS) 0,002 pg/l <=0,07 pg/L HPLC-MS

*Qbservacions

Servei prestat mitjangant l'intermediari: Diputacio de Lleida.

Es mesura el clor/brom abans de fer I'assaig per comprovar que el tiosulfat I'ha eliminat completament. En cas que la mostra contingui un biocida
diferent dels esmentats anteriorment, els resultats es poden veure afectats si aquest biocida no ha estat neutralitzat.

5 envasos: 2 x 500ml d'envas de plastic esteril amb tiosulfat al 3% Dep. Microbiologia, 1000 ml d'envas de plastic, 1000 ml d'envas de vidre amb
tiosulfat al 3% i 1000 ml vidre borosilicat amb tap de teflon

Legislacid
Real Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s"estableixen els criteris técnic-sanitaris de la qualitat de I"aigua de consum, el seu control i
subministrament.

-Els resultats del contingut en el present informe es refereixen Unicament a la mostra assajada.

-Aquest informe d'assaig no podra ser reproduit de forma total o parcial sense l'autoritzacié per escrit d'aquest laboratori.

-La incertesa esta calculada amb un factor K=2, que correspon a un interval de confianca del 95%.

-Els parametres marcats en vermell i amb el simbol # davant, incompleixen els valors de referéncia o valors paramétrics. Si el resultat
d'un parametre no incompleix en principi els valors de referéncia o valors parameétrics perd sumant-li o restant-li la incertesa els
incompleix, es considera que aquest parametre incompleix aquests valors. Pels parametres que no estan en vermell ni almb el simbol
# davant, els risc de falsa acceptacié és igual o inferior al 2%.

-La informacio de l'apartat "ldentificacié de la mostra" ha sigut aportada pel laboratori tret que s'indiqui el contrari a I'apartat
"Observacions".

Director Tecnic
Ramon Canela
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